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B E I B L A T T    01

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1031

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4
  3
  6 2)
 10 42
 16 14 28 108
 20 6 16 31 4)
 25 7 17
 35 5
 50 3)

14 14 14
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    02

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1041

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16
  3
  6
 10 44
 16 15 29 114 2)
 20 6 17 33
 25 8 18 36
 35 5 14 35
 50 2 11 29
 63 3 13 4)
 80 5
100 3)

28 28 28 10 10 8
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    03

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1241

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 45
 16 15 29 116 2)
 20 6 17 33
 25 8 19 36
 35 5 14 35
 50 2 11 29
 63 3 13 48
 80 5 15 54
100 6 14 4)
125 5
150 3)

56 56 33 20 10 8 6 5
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    04

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1242

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 55
 16 19 37 143 2)
 20 8 21 41
 25 10 23 45
 35 7 17 44
 50 2 14 36
 63 4 17 60
 80 6 19 67
100 8 17 4)
125 7
160 3)

56 56 33 20 10 8 6 5
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder 
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist möglich durch 
anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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 B E I B L A T T    05

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1051

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16
  3
  6
 10 50
 16 17 33 129 2)
 20 7 19 37
 25 9 21 41
 35 6 16 39
 50 2 13 33
 63 4 15 4)
 80 5
100 3)

46 46 46 17 17 13
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    06

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1052

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16
  3
  6
 10 61
 16 21 41 159 2)
 20 8 24 46
 25 11 26 50
 35 7 19 49
 50 2 16 40
 63 5 18 4)
 80 7
100 3)

46 46 46 17 17 13
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    07

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1061

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 53
 16 18 35 137 2)
 20 7 20 39
 25 9 22 43
 35 6 17 42
 50 2 13 35
 63 4 16 57
 80 6 18 64
100 7 17 4)
125 6
160 3)

92 92 66 34 24 19 11 9
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    08

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1062

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 64
 16 22 42 166 2)
 20 9 25 48
 25 11 27 52
 35 8 20 51
 50 3 16 42
 63 5 19 69
 80 7 21 78
100 9 20 4)
125 8
160 3)

92 92 66 34 24 19 11 9
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    09

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1071 und Typ  8146/1S71

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 55
 16 19 36 142 2)
 20 7 21 41
 25 10 23 45
 35 6 17 44
 50 2 14 36
 63 4 17 60
 80 6 18 67
100 8 17 4)
125 7
160 3)

138 138 104 51 38 30 22 9
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %



K:\sg\sgz\sgz_zert\WORD\8146\Berechnung_Beibl\8146kl_1_Beibl.doc 30. Januar 2001

B E I B L A T T    10

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1072 und Typ  8146/1S72

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 66
 16 22 44 170
 20 9 25 49
 25 12 28 54 2)
 35 8 21 52
 50 3 17 43
 63 5 20 71
 80 7 22 80
100 9 21
125 8 21
160 7 19
200 6 4)
225 2
250 3)

138 138 104 51 38 30 22 9 6 6
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    11

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1073 und Typ  8146/1S73

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 71
 16 24 47 184
 20 10 27 53
 25 13 30 58 2)
 35 8 22 56
 50 3 18 47
 63 6 21 77
 80 8 24 86
100 10 22
125 9 23
160 8 20
200 7 4)
225 2
250 3)

138 138 104 51 38 30 22 9 6 6
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %



K:\sg\sgz\sgz_zert\WORD\8146\Berechnung_Beibl\8146kl_1_Beibl.doc 30. Januar 2001

B E I B L A T T    12

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1075 und Typ  8146/1S75

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 82
 16 28 54 212
 20 11 32 61
 25 15 35 67
 35 10 26 65 2)
 50 3 21 54
 63 7 25 89
 80 9 28 99
100 12 26
125 10 26
160 9 23
200 8 4)
225 3
250 3)

138 138 104 51 38 30 22 9 6 6
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    13

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1081

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 74
 16 25 49 192 2)
 20 10 29 55
 25 13 31 61
 35 9 23 59
 50 3 19 49
 63 6 22 80
 80 8 25 90
100 10 23 4)
125 9
160 3)

312 312 208 117 76 60 50 20
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    14

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1082

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 86
 16 29 57 221
 20 12 33 64
 25 15 36 70
 35 10 27 68 2)
 50 4 22 56
 63 7 26 93
 80 10 29 104
100 12 27
125 11 28
160 9 24
200 8 4)
225 3
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    15

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1083

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 91
 16 31 60 235
 20 13 35 68
 25 16 38 74
 35 11 29 72 2)
 50 4 23 60
 63 8 28 99
 80 10 31 111
100 13 29
125 11 29
160 10 26
200 9 4)
225 3
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    16

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1084

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 97
 16 33 64 251
 20 14 37 73
 25 18 41 79
 35 12 31 77 2)
 50 4 25 64
 63 8 29 105
 80 11 33 118
100 14 31
125 12 31
160 11 27
200 10 4)
225 3
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    17

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1085

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 102
 16 35 68 265 2)
 20 14 40 77
 25 19 43 84
 35 12 33 81
 50 4 26 67
 63 9 31 111
 80 12 35 124
100 15 33 4)
125 13 33
160 11 29
200 10
225 4
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    18

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1086

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 114
 16 39 76 294
 20 16 44 85
 25 21 48 93
 35 14 36 90 2)
 50 5 29 75
 63 10 35 123
 80 13 38 138
100 16 36
125 14 37
160 12 32
200 11 4)
225 4
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem
Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    19

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1091

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom in A Querschnitt  in  mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 86
 16 29 57 222 2)
 20 12 33 64
 25 16 36 70
 35 10 27 68
 50 4 22 56
 63 7 26 93
 80 10 29 104
100 12 27 4)
125 11
160 3)

676 676 468 273 190 128 106 60
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und
dem Querschnitt bzw. dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    20

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1092

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom Querschnitt  in  mm2

in A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
  3
  6
 10 97
 16 33 64 250
 20 13 37 72
 25 18 41 79
 35 12 31 77
 50 4 25 63
 63 8 29 105 2)
 80 11 33 117
100 14 31
125 12 31
160 10 27
200 10 24 74
225 3 13 29
250 7 17 36
315 3 10 22
400 4 15 44 4)
500 2 8

3)
676 676 468 273 190 128 106 60 29 29 8 8 6 6 6 6
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem Querschnitt bzw.
dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1093

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom Querschnitt  in  mm2

in A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
  3
  6
 10 102
 16 35 68 263
 20 14 39 76
 25 18 43 83
 35 12 32 81
 50 4 26 67
 63 9 31 110 2)
 80 12 34 123
100 15 32
125 13 33
160 11 29
200 10 25 78
225 4 14 30
250 7 18 38
315 4 11 23
400 5 16 46 4)
500 2 9

3)
676 676 468 273 190 128 106 60 29 29 8 8 6 6 6 6
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem Querschnitt bzw.
dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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B E I B L A T T    22

Zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 1016

Bestückung der Klemmenkästen  Typ  8146/1095

Maximale Anzahl der Leiter 1)  in Abhängigkeit vom Querschnitt und dem zulässigen Dauerstrom:

Strom Querschnitt  in  mm2

in A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
  3
  6
 10 113
 16 38 75 291
 20 16 44 84
 25 20 48 92
 35 14 36 89
 50 5 29 74 2)
 63 10 34 122
 80 13 38 137
100 16 36
125 14 36
160 12 32
200 11 28 86
225 4 16 33
250 8 20 43
315 4 12 25
400 5 17 51 4)
500 2 10

3)
676 676 468 273 190 128 106 60 29 29 8 8 6 6 6 6
max. Klemmenanzahl  in Abhängigkeit von oben genannter Gehäusegröße und dem Querschnitt bzw.
dem max. zul. Leiterquerschnitt der eingebauten Klemmen

Anmerkungen

1) Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter.
Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt.

2) beliebig zusätzlich

3) vom Hersteller zu projektieren (mit gesondertem Erwärmungsnachweis)

4) Bei der Anwendung dieser Tabellenwerte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder
Belastungsfaktoren entsprechend IEC 439 berücksichtigt werden.
Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist
möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte:

Beispiel: Querschnitt / mm² Strom / A Leiteranzahl Auslastung
(allgemein)  2,5 16 10 (von 30) = 33 %

16 50 12 (von 48) = 25 %
25 63 36 (von 90) = 40 %

Summe = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   01

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1031

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4
  3
  6 2)
 10 42
 16 14 28 108
 20 6 16 31 4)
 25 7 17
 35 5
 50 3)

14 14 14
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   02

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1041

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16
  3
  6
 10 44
 16 15 29 114 2)
 20 6 17 33
 25 8 18 36
 35 5 14 35
 50 2 11 29
 63 3 13 4)
 80 5
100 3)

28 28 28 10 10 8
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   03

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1241

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 45
 16 15 29 116 2)
 20 6 17 33
 25 8 19 36
 35 5 14 35
 50 2 11 29
 63 3 13 48
 80 5 15 54
100 6 14 4)
125 5
150 3)

56 56 33 20 10 8 6 5
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   04

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1242

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 55
 16 19 37 143 2)
 20 8 21 41
 25 10 23 45
 35 7 17 44
 50 2 14 36
 63 4 17 60
 80 6 19 67
100 8 17 4)
125 7
160 3)

56 56 33 20 10 8 6 5
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   05

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1051

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16
  3
  6
 10 50
 16 17 33 129 2)
 20 7 19 37
 25 9 21 41
 35 6 16 39
 50 2 13 33
 63 4 15 4)
 80 5
100 3)

46 46 46 17 17 13
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   06

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1052

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16
  3
  6
 10 61
 16 21 41 159 2)
 20 8 24 46
 25 11 26 50
 35 7 19 49
 50 2 16 40
 63 5 18 4)
 80 7
100 3)

46 46 46 17 17 13
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   07

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1061

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 53
 16 18 35 137 2)
 20 7 20 39
 25 9 22 43
 35 6 17 42
 50 2 13 35
 63 4 16 57
 80 6 18 64
100 7 17 4)
125 6
160 3)

92 92 66 34 24 19 11 9
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   08

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1062

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 64
 16 22 42 166 2)
 20 9 25 48
 25 11 27 52
 35 8 20 51
 50 3 16 42
 63 5 19 69
 80 7 21 78
100 9 20 4)
125 8
160 3)

92 92 66 34 24 19 11 9
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   09

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1071 and Type  8146/1S71

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 55
 16 19 36 142 2)
 20 7 21 41
 25 10 23 45
 35 6 17 44
 50 2 14 36
 63 4 17 60
 80 6 18 67
100 8 17 4)
125 7
160 3)

138 138 104 51 38 30 22 9
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %
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S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   10

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1072 and Type  8146/1S72

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 66
 16 22 44 170
 20 9 25 49
 25 12 28 54 2)
 35 8 21 52
 50 3 17 43
 63 5 20 71
 80 7 22 80
100 9 21
125 8 21
160 7 19
200 6 4)
225 2
250 3)

138 138 104 51 38 30 22 9 6 6
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   11

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1073 and Type  8146/1S73

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 71
 16 24 47 184
 20 10 27 53
 25 13 30 58 2)
 35 8 22 56
 50 3 18 47
 63 6 21 77
 80 8 24 86
100 10 22
125 9 23
160 8 20
200 7 4)
225 2
250 3)

138 138 104 51 38 30 22 9 6 6
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   12

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1075 and Type  8146/1S75

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 82
 16 28 54 212
 20 11 32 61
 25 15 35 67
 35 10 26 65 2)
 50 3 21 54
 63 7 25 89
 80 9 28 99
100 12 26
125 10 26
160 9 23
200 8 4)
225 3
250 3)

138 138 104 51 38 30 22 9 6 6
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   13

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1081

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 74
 16 25 49 192 2)
 20 10 29 55
 25 13 31 61
 35 9 23 59
 50 3 19 49
 63 6 22 80
 80 8 25 90
100 10 23 4)
125 9
160 3)

312 312 208 117 76 60 50 20
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   14

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1082

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 86
 16 29 57 221
 20 12 33 64
 25 15 36 70
 35 10 27 68 2)
 50 4 22 56
 63 7 26 93
 80 10 29 104
100 12 27
125 11 28
160 9 24
200 8 4)
225 3
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   15

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1083

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 91
 16 31 60 235
 20 13 35 68
 25 16 38 74
 35 11 29 72 2)
 50 4 23 60
 63 8 28 99
 80 10 31 111
100 13 29
125 11 29
160 10 26
200 9 4)
225 3
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   16

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1084

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 97
 16 33 64 251
 20 14 37 73
 25 18 41 79
 35 12 31 77 2)
 50 4 25 64
 63 8 29 105
 80 11 33 118
100 14 31
125 12 31
160 11 27
200 10 4)
225 3
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   17

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1085

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 102
 16 35 68 265 2)
 20 14 40 77
 25 19 43 84
 35 12 33 81
 50 4 26 67
 63 9 31 111
 80 12 35 124
100 15 33 4)
125 13 33
160 11 29
200 10
225 4
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   18

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1086

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70
  3
  6
 10 114
 16 39 76 294
 20 16 44 85
 25 21 48 93
 35 14 36 90 2)
 50 5 29 75
 63 10 35 123
 80 13 38 138
100 16 36
125 14 37
160 12 32
200 11 4)
225 4
250 3)

312 312 208 117 76 60 50 20 14 14
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   19

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1091

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current / A cross section / mm2

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
  3
  6
 10 86
 16 29 57 222 2)
 20 12 33 64
 25 16 36 70
 35 10 27 68
 50 4 22 56
 63 7 26 93
 80 10 29 104
100 12 27 4)
125 11
160 3)

676 676 468 273 190 128 106 60
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and
the cross section resp. max. permissible conductor cross section of the built-in
terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   20

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1092

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current cross section / mm2

A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

  3
  6
 10 97
 16 33 64 250
 20 13 37 72
 25 18 41 79
 35 12 31 77
 50 4 25 63
 63 8 29 105 2)
 80 11 33 117
100 14 31
125 12 31
160 10 27
200 10 24 74
225 3 13 29
250 7 17 36
315 3 10 22
400 4 15 44 4)
500 2 8

3)
676 676 468 273 190 128 106 60 29 29 8 8 6 6 6 6
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and the cross section
resp. max. permissible conductor cross section of the built-in terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   21

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1093

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current cross section / mm2

A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

  3
  6
 10 102
 16 35 68 263
 20 14 39 76
 25 18 43 83
 35 12 32 81
 50 4 26 67
 63 9 31 110 2)
 80 12 34 123
100 15 32
125 13 33
160 11 29
200 10 25 78
225 4 14 30
250 7 18 38
315 4 11 23
400 5 16 46 4)
500 2 9

3)
676 676 468 273 190 128 106 60 29 29 8 8 6 6 6 6
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and the cross section
resp. max. permissible conductor cross section of the built-in terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %



30. Januar 2001

S U P P L E M E N T A R Y   S H E E T   22

to EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 1016

Fitting of terminal boxes  Type  8146/1095

Max. number of conductors 1) depending on cross section and the permissible continuous current:

current cross section / mm2

A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

  3
  6
 10 113
 16 38 75 291
 20 16 44 84
 25 20 48 92
 35 14 36 89
 50 5 29 74 2)
 63 10 34 122
 80 13 38 137
100 16 36
125 14 36
160 12 32
200 11 28 86
225 4 16 33
250 8 20 43
315 4 12 25
400 5 17 51 4)
500 2 10

3)
676 676 468 273 190 128 106 60 29 29 8 8 6 6 6 6
max. number of terminals  depending of the above mentioned enclosure size and the cross section
resp. max. permissible conductor cross section of the built-in terminals

Notes

1) Each incoming conductor and each internal connection wire is counted as a conductor.
Bridges and earthing conductors are not counted.

2) additional conductors optional

3) to be specified by the manufacturer (including temperature rise test)

4) When applying the values of this table simultaneous factors or load factors to IEC 439 may be
considered. Mixed equipment with circuits of different cross sections and currents is possible if
the various values of the table are applied proportionally:

Example: cross section / mm² current / A number of utilization
(general) conductors

 2,5 16 10 (of 30) = 33 %
16 50 12 (of 48) = 25 %
25 63 36 (of 90) = 40 %

total = 98 %  <  100 %








